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Кабель локальной сети от
слаботочного шкафа

Клеммы R1

RS-1, UTP cat.5e

IP.ЩР

Клеммы приводов штор

Клеммы приводов штор

Гр.Упр.Шторы, UTP cat.5e 4х2

Гр.Упр.Шторы, UTP cat.5e

Схема предусматривает
возможность управления
шторами по шине Rs-485

UG3

HDR-30-24

Цепь

21.6-29VDC

(1, 2)V-

(3, 4)V+

TB2

1(GND) Цепь

2(N)

100-240 VAC

3(L)

TB1

A2

Лист

Гр.Упр.Шторы, UTP cat.5e

Гр.Упр.Шторы, UTP cat.5e


